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Prifbericht

Oberflachenwasser

Entnahmestelle: Kaisersbach, Ebnisee

Stralle:

PLZ / Ort: 73667 Ebnisee
Probenehmer: Daniel Storm
NUTS-CODE: R18160000908119005

Art d. Oberfl.wassers: Natursee
Wassertemp. (°C)*: 23,80

Priifmerkmal Methode
Escherichia coli
iEnterokokken

Die Probennahme erfolgte nach DIN EN ISO 19458:2006.
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Gewaisser-ID:
Bitte immer angeben

Probennummer: WA2026004398

Entnahmestellennr.: 11903700400
DEBW_PR_0276

Entnahmedatum:
Eingangsdatum:
Anlegedatum:

06.07.2026 / 09:50 Uhr
06.07.2026 / 14:55 Uhr
06.07.2026/ 14:55 Uhr

DIN EN ISO 9308-3:1999-07
DIN EN ISO 7899-1:1999-07

Ausgabedatum: 08.07.2026
EU-Badeplatz: ja
Sauerstoff-Sattig.(%)*: 92
Gel. Sauerstoff (mg/l)*: 7,65
pH-Wert*: 7,99

Eingangstemperatur (°C): 9,7

Einheit Norm Ergebnis
MPN/100m| <15
MPN/100ml 30

Der Probentransport erfolgt nach den Vorgaben des Labors, Abweichungen hiervon kénnen sich u.U. auf das Untersuchungsergebnis auswirken. Untersucht und

beurteilt gemafR geltender Badegewasserverordnung (BadegVO 2008)

Dieser elektronisch Ubermittelte Prifbericht wurde geprift und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 an vereinfachte

Prifberichte und ist ohne Unterschrift gltig.

Die mikrobiologische Untersuchung gemaf geltender Badegewasserverordnung (BadegVO) ergab keine Beanstandung.

Stuttgart, den 08.07.2026

Dr. rer. nat. Jens Fleischer
Sachgebiets- und Laborleitung

(*) Vor-Ort-Messung des Einsenders. Keine validierten Messungen des LGA. (**) Hochstwert gemalt UBA-Empfehlung 06/2017.

Bei den Serogruppen 1 sowie 2-14 handelt es sich um Legionella pneumophila.Das Prifungsergebnis bezieht sich ausschlielich auf die vorgelegte Probe
(Prufgegenstand). Konzentrationsberechnungen > 200 KBE/ml fir die Koloniezahlen bei 22°C und bei 36°C gemafR §43 Abs. (3) TrinkwV erfolgen mittels
Extrapolation, die maximale Konzentrationsangabe betragt dabei >2000 KBE/ml. Das Gutachten darf nur vollstandig weitergegeben werden. Die auszugsweise
\Weitergabe bedarf der schrifltichen Genehmigung durch das Landesgesundheitsamt Baden-W irttemberg.
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